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Введение 
 

Настоящее руководство по эксплуатации МКЖИ.673116.001РЭ предназначено 

для ознакомления обслуживающего персонала с устройством и работой конденсато-

ров типа КПС (в дальнейшем именуемого конденсаторы), с их основными техниче-

скими характеристиками, а также служит руководством по монтажу, эксплуатации и 

хранению. 

РЭ содержит основные технические данные конденсаторов, условия их приме-

нения, состав и описание устройства, рекомендации по подготовке к работе, экс-

плуатации и техническому обслуживанию. 

 

Внимание!  

Эксплуатация конденсаторов должна производиться только после озна-

комления со всеми разделами данного РЭ.  
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1 Назначение 

 

1.1 Конденсаторы предназначены для повышения коэффициента мощности 

электроустановок переменного тока частоты 50 Гц, в том числе для комплектации 

конденсаторных установок. 

1.2 Конденсаторы предназначены для эксплуатации в следующих условиях: 

- интервал температур от – 45 ºС до + 40 ºС; 

- относительная влажность воздуха до 80% при температуре 15 ºС; 

- высота над уровнем моря не более 1000м; 

- окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, 

агрессивных газов и паров, в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию. 

1.3 Структура условного обозначения типоисполнения конденсатора: 

 

КПС – 0,4 – 10 – 3 У3
      Конденсаторы: 

К – для повышения коэффици-
ента мощности электросетей; 
П – диэлектрик – полипропиле-
новая пленка; 
С – самовосстанавливающийся. 

      

      Номинальное напряжение, кВ 
      
      Мощность, кВАр 
      
      Количество выводов: 

2 – для однофазной сети; 
3 – для трехфазной сети.       

      Климатическое исполнение и 
категория размещения по  
ГОСТ 15150       

 

1.4 Пример условного обозначения конденсатора самовосстанавливающегося с 

диэлектриком – полипропиленовая плёнка на номинальное напряжение 0,4 кВ мощ-
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ностью 10 кВАр с 2 выводами климатического исполнения У и категории размеще-

ния 1 при его заказе и в записях технической документации другого изделия:  

«КПС-0,4-10-2 У1» 

1.5 Комплектность поставки, конструктивное исполнение, наличие дополни-

тельных устройств определяется на основании опросного листа. 

 

Внимание! 

Возможно изготовление конденсаторов по индивидуальным требованиям 

заказчика. 
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2 Технические характеристики 

 

2.1 Основные технические данные конденсаторов приведены в таблице 1: 

 

таблица 1 

Номинальное значение 
Обозначение 

 Напряжение, 
кВ 

Мощность, 
кВАр 

Частота, 
Гц 

Емкость между 
выводами, мкФ 

КПС-0,38-11-2УЗ 11 242,4 
КПС-0,38-12-2УЗ 12 264,5 
КПС-0,38-13-2УЗ 13 286,6 
КПС-0,38-15-2УЗ 15 331 
КПС-0,38-16-2УЗ 16 353 
КПС-0,38-18-2УЗ 18 397 
КПС-0,38-20-2УЗ 20 441 
КПС-0,38-24-2УЗ 24 529 
КПС-0,38-25-2УЗ 25 551 
КПС-0,38-26-2УЗ 26 573 
КПС-0,38-36-2УЗ 36 794 
КПС-0,38-50-2УЗ 50 1102 
КПС-0,38-11-3УЗ 11 121,2 
КПС-0,38-12-3УЗ 12 132,3 
КПС-0,38-13-3УЗ 13 143,3 
КПС-0,38-15-3УЗ 15 165,3 
КПС-0,38-16-3УЗ 16 176,3 
КПС-0,38-18-3УЗ 18 198,4 
КПС-0,38-20-3УЗ 20 220,4 
КПС-0,38-24-3УЗ 24 264,5 
КПС-0,38-25-3УЗ 25 275,5 
КПС-0,38-26-3УЗ 26 286,6 
КПС-0,38-36-3УЗ 36 397 
КПС-0,38-50-3УЗ 

0,38 

50 551 
КПС-0,4-2,5-2УЗ 2,5 52 
КПС-0,4-3,3-2УЗ 3,3 66 
КПС-0,4-4,15-2УЗ 4,15 83 
КПС-0,4-12-2УЗ 12 238,7 
КПС-0,4-12,5-2УЗ 12,5 248,7 
КПС-0,4-13,3-2УЗ 13,3 264,6 
КПС-0,4-15-2УЗ 

0,4 

15 

50 

298,4 
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продолжение таблицы 1 

 

 

Номинальное значение 
Обозначение 

 Напряжение, 
кВ 

Мощность, 
кВАр 

Частота, 
Гц 

Емкость между 
выводами, мкФ 

КПС-0,4-16,7-2УЗ 16,7 332 
КПС-0,4-18-2УЗ 18 358 
КПС-0,4-20-2УЗ 20 398 
КПС-0,4-25-2УЗ 25 497 
КПС-0,4-30-2УЗ 30 597 
КПС-0,4-33,3-2УЗ 33,3 662 
КПС-0,4-36-2УЗ 36 716 
КПС-0,4-37,5-2УЗ 37,5 746 
КПС-0,4-40-2УЗ 40 796 
КПС-0,4-50-2УЗ 50 995 
КПС-0,4-60-2УЗ 60 1194 
КПС-0,4-67-2УЗ 67 1333 
КПС-0,4-2,5-3УЗ 2,5 26 
КПС-0,4-5-3УЗ 5 50 
КПС-0,4-7,5-3УЗ 7,5 75 
КПС-0,4-10-3УЗ 10 99 
КПС-0,4-12-3УЗ 12 119,4 
КПС-0,4-12,5-3УЗ 12,5 124,3 
КПС-0,4-13,3-3УЗ 13,3 132,3 
КПС-0,4-15-3УЗ 15 149,2 
КПС-0,4-16,7-3УЗ 16,7 166,1 
КПС-0,4-18-3УЗ 18 179,0 
КПС-0,4-20-3УЗ 20 198,8 
КПС-0,4-25-3УЗ 25 248,7 
КПС-0,4-30-3УЗ 30 298,4 
КПС-0,4-33,3-3УЗ 33,3 331 
КПС-0,4-36-3УЗ 36 358 
КПС-0,4-37,5-3УЗ 37,5 373 
КПС-0,4-50-3УЗ 50 497 
КПС-0,4-60-3УЗ 60 597 
КПС-0,4-67-3УЗ 67 666 
КПС-0,4-75-3УЗ 75 746 
КПС-0,4-12-3У2 12 119,4 
КПС-0,4-20-3У2 20 198,8 
КПС-0,4-30-3У2 

0,4 

30 

50 

298,4 



 

 

И
нв

. №
 п
од
л.

   
   

   
   

   
П
од
п.

 и
 д
ат
а 

   
   

   
   
В
за
м.

 и
нв

. №
   

  И
нв

. №
  д
уб
л 

   
   

   
   

 П
од
п.

 и
 д
ат
а 

   
   

 

 

Изм
МКЖИ.673116.001РЭ 

 

 

№ докум 

 

 

Подп 

 

 

Дата

 

 

Лист

Лист

8 

продолжение таблицы 1 

Номинальное значение 
Обозначение 

 Напряжение, 
кВ 

Мощность, 
кВАр 

Частота, 
Гц 

Емкость между 
выводами, мкФ 

КПС-0,4-40-3У2 40 398 
КПС-0,4-50-3У2 50 497 
КПС-0,4-67-3У2 67 666 
КПС-0,4-12-3У1 12 119,4 
КПС-0,4-20-3У1 20 198,8 
КПС-0,4-30-3У1 30 298,4 
КПС-0,4-40-3У1 40 398 
КПС-0,4-50-3У1 50 497 
КПС-0,4-67-3У1 

0,4 

67 666 
КПС-0,415-67-3УЗ 0,415 67 619,5 
КПС-0,44-10-3УЗ 10 82 
КПС-0,44-12,5-3УЗ 12,5 103 
КПС-0,44-20-3УЗ 20 164 
КПС-0,44-25-3УЗ 

0,44 

25 206 
КПС-0,5-12-3УЗ 12 76,4 
КПС-0,5-13-3УЗ 13 82,8 
КПС-0,5-16,7-3УЗ 16,7 106,3 
КПС-0,5-24-3УЗ 24 152,8 
КПС-0,5-26-3УЗ 26 165,5 
КПС-0,5-40-3УЗ 40 254,6 
КПС-0,5-60-3УЗ 60 382 
КПС-0,5-67-3УЗ 67 427 
КПС-0,5-75-3УЗ 75 477 
КПС-0,5-12-2УЗ 12 152,8 
КПС-0,5-13-2УЗ 13 165,5 
КПС-0,5-16,7-2УЗ 16,7 212,6 
КПС-0,5-24-2УЗ 24 306 
КПС-0,5-26-2УЗ 26 331 
КПС-0,5-40-2УЗ 40 509 
КПС-0,5-60-2УЗ 60 764 
КПС-0,5-67-2УЗ 67 853 
КПС-0,5-75-2УЗ 

0,5 

75 955 
КПС-0,55-0,83-2УЗ 0,83 8,7 
КПС-0,55-1,66-2УЗ 1,66 17,5 
КПС-0,55-2,5-2УЗ 2,5 26,3 
КПС-0,55-3,33-2УЗ 

0,55 

3,33 

50 

35 
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продолжение таблицы 1 

 

2.2 Внутренние соединения трехфазных конденсаторов на номинальные напря-

жения 0,4 и 0,5 кВ выполнены по схеме треугольника, на номинальное напряжение 

0,66 кВ - по схеме звезды. 

2.3 Конденсаторы изготавливают со съемными наружными разрядными рези-

сторами. По требованию потребителя конденсаторы могут изготавливаться без 

разрядных резисторов. 

Разрядные резисторы, входящие в комплект поставки, снижают после отключе-

ния конденсатора амплитудное значение номинального напряжения до значения не 

более 0,075 кВ за 3 минуты. По требованию заказчика конденсаторы могут изготав-

ливаться с разрядными резисторами, снижающими после отключения конденсатора 

амплитудное значение номинального напряжения до значения не более 0,05 кВ за 1 

мин. 

2.4 Отклонения значений емкости конденсаторов (для трехфазных конденсато-

ров - мощности) от номинальных должны находиться в пределах от минус 5 до плюс 

10 % при температуре 20 °С. 

В трехфазных конденсаторах отношение максимального значения емкости, 

Номинальное значение 
Обозначение 

 Напряжение, 
кВ 

Мощность, 
кВАр 

Частота, 
Гц 

Емкость между 
выводами, мкФ 

КПС-0,66-10-1У1 
(2У1,1У2,2У2,3У1,3У2) 10 73 

КПС-0,66-10-1У1 
(2У1,1У2,2У2,3У1,3У2) 20 146 

КПС-0,66-10-1У1 
(2У1,1У2,2У2,3У1,3У2) 40 292 

КПС-0,66-10-1У3(2У3) 10 36,5 
КПС-0,66-20-1У3(2У3) 20 73 
КПС-0,66-40-1У3(2У3) 40 146 
КПС-0,66-10-3У3 10 36,5 
КПС-0,66-20-3У3 20 73 
КПС-0,66-40-3У3 

0,66 

40 

 

146 
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измеренного между двумя любыми выводами, к минимальному должно быть не 

более 1,08. 

2.5 Конденсаторы допускают работу: 

- при действующем значении напряжения переменного тока частоты 50 Гц 

между выводами: 

- Uн+10% (до 8 часов ежедневно) 

- Uн+15% (до 30 минут ежедневно) 

- Uн+20% (до 5 минут ежедневно) 

- Uн+30% (до 1 минуты ежедневно) 

 

при этом перенапряжения, имеющие коэффициент эксплуатационного по-

вышения напряжения свыше 1,15, могут иметь место не более 200 раз за весь срок 

службы конденсатора. 

- при числе коммутационных перенапряжений с амплитудным значением 

первого пика не выше 2√ 2 номинального напряжения и максимальной длительно-

стью 0,01 с не более 5000 за год. При этом пиковое значение переходного тока не 

должно превышать 100-кратного значения номинального тока конденсатора. В про-

тивном случае необходимо ограничивать амплитуду коммутационного тока вклю-

чением последовательно с конденсатором индуктивности или активного сопротив-

ления; 

- при длительном действующем значении тока до 1,3 номинального, полу-

чаемого за счет повышения напряжения, изменения его гармонического состава или 

за счет того и другого одновременно. При этом значение пикового напряжения не 

должно превышать значения пикового напряжения промышленной частоты, допус-

тимого в течение ограниченного периода времени, как указано выше. С учетом пре-

дельного отклонения емкости 10 % наибольший допустимый ток при длительной 

работе может быть до 1,43 номинального тока конденсатора. 
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2.6 Конденсаторы восстанавливают электрические свойства после местного 

пробоя диэлектрика. 

2.7 Габаритные размеры конденсаторы соответствуют приложению А. 
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3 Устройство и работа 

 

3.1 Основными конструктивными элементами конденсатора прямоугольной 

формы являются: корпус, крышка и выемная часть. 

Корпус сварной, прямоугольной формы, выполнен из листовой стали. На кор-

пусе для крепления на месте установки и для перемещения конденсатора имеются 

скобы с болтом диаметром 8 мм для заземления. 

Крышка - съемная, металлическая, с окном для выводов конденсатора, разме-

щенных на литой пластмассовой изоляционной колодке или текстолитовой пласти-

не.  

Выемная часть состоит из конденсаторных элементов, установленных на ме-

таллических полках.  

Конденсаторные элементы соединены в соответствии со схемами электриче-

ских соединений, указанными в п. 2.2. 

3.2 Одно и трехфазные конденсаторы цилиндрической формы имеют алюми-

ниевый корпус. На донышке имеется шпилька М12 для крепления конденсатора. На 

крышке конденсатора установлена клеммная колодка (фастоны) для подключения 

конденсатора, на которой устанавливаются разрядные резисторы.  

Конденсаторы оснащены защитой от повышенного давления. Механизм защи-

ты размыкает цепь питания конденсатора в случае повышения давления внутри кор-

пуса, что предотвращает опасность разрыва корпуса конденсатора. Повышение дав-

ления может быть вызвано, как недопустимой перегрузкой конденсатора, так и кри-

тическим числом самовосстанавливающихся пробоев в конце срока работы конден-

сатора. После срабатывания защиты конденсатор отключается, но остается герме-

тичным, при этом высота корпуса увеличивается на 12 мм, это необходимо учиты-

вать при использовании конденсатора. 

3.2 Блок разрядных резисторов устанавливается снаружи между выводами кон-

денсатора и является съемным. 
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4 Требования безопасности 

 

4.1 Эксплуатация конденсаторов должна проводиться в полном соответствии с 

действующими «Правилами технической эксплуатации электроустановок потреби-

телей», «Правилами безопасности при эксплуатации электроустановок потребите-

лей», «Правилами устройства электроустановок», обслуживающий персонал должен 

знать требования настоящего РЭ. 

4.2 К эксплуатации и монтажу конденсаторов допускается обученный электро-

технический персонал, изучивший данное РЭ, руководства по комплектующим ВЛБ, 

прошедший аттестацию и проверку знаний требований безопасности, имеющий со-

ответствующую группу по электробезопасности. 

4.3 Перед прикосновением к токоведущим частям конденсатора произвести ин-

дивидуальный разряд конденсатора замыканием его выводов накоротко и на корпус 

заземленной металлической шиной, укрепленной на изолирующей штанге. 

4.4 В случае, когда конденсатор не подключен к установке, линии электропере-

дачи или электрическому устройству, но находится в зоне действия электрического 

поля, выводы конденсатора закоротить перемычкой, которую снять при подключе-

нии. 

4.5 Конденсаторы, находящиеся в эксплуатации, защитить от случайных при-

косновений соответствующими ограждениями. 

4.6 При возникновении пожара для тушения применять распыленную воду и 

воздушно-механическую пену. 

 

 

Запрещается!  

Проводить работы по ремонту и обслуживанию при подключенном высо-

ком напряжении. 
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5 Комплектность 

 

5.1 Комплектность конденсатора должна соответствовать таблице 2. 

 

Таблица 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование Количество

Конденсатор 1 партия 

Комплект технической документации 1 
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6 Подготовка к эксплуатации 

 

6.1 При получении конденсатора нужно произвести приемку по внешнему ви-

ду: 

- проверить исправность упаковки, маркировку груза; 

- проверить отсутствие механических повреждений; 

- проверить наличие таблички с техническими данными.  

6.2 Расконсервировать конденсатор удаляя смазку ветошью, смоченной в  

уайт-спирите ГОСТ 3134. 

6.3 Проверить целостность корпуса, изоляционных колодок (текстолитовых 

пластин), выводов и блока резисторов. 

6.4 К эксплуатации допускаются конденсатор, не имеющий дефектов, могущих 

привести к нарушению нормальной эксплуатации. 
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7 Размещение и монтаж 

 

7.1 Конденсаторы устанавливать в конденсаторных установках, батареях, ме-

таллических шкафах, выпускаемых промышленностью, или на специальном метал-

лическом каркасе в вертикальном положении выводами вверх в один, два или три 

яруса при одно- или двухрядном расположении их в ярусе. Обеспечить расстояние 

между основаниями конденсаторов по широкой стенке не менее 70 мм для свобод-

ной циркуляции воздуха. 

7.2 Охлаждение конденсаторов - естественное воздушное. Необходимо избегать 

устройства каких-либо перегородок, затрудняющих естественный поток охлаждаю-

щего воздуха. 

Если конденсаторы влияют на температуру окружающего воздуха, то необхо-

димо применять принудительную вентиляцию и (или) подбирать конденсатор таким 

образом, чтобы значения температуры окружающего воздуха не превышали верхнее 

и средние рабочие значения, указанные в п. 1.2. Соответствующие значения темпе-

ратуры охлаждающего воздуха не должны при этом превышать верхнее и средние 

рабочие значения температуры окружающего воздуха более чем на 5 °С. Темпера-

туру охлаждающего воздуха измеряют в установившемся состоянии в самой горячей 

точке батареи, в середине между двумя конденсаторами. В случае одного конденса-

тора - это температура, измеренная на расстоянии приблизительно 0,1 м от корпуса 

конденсатора на 2/3 его высоты от основания. 

При искусственной вентиляции подачу воздуха рекомендуется производить в 

основание батареи, а отвод - вверху над батареей. 

7.3 Температуру окружающего и охлаждающего воздуха рекомендуется кон-

тролировать ртутным термометром либо другими приборами. 

Средства измерения температуры необходимо располагать таким образом, что-

бы была обеспечена возможность контроля и регистрации их показаний без отклю-

чения конденсаторов и снятия ограждений. 
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7.4 Конденсаторы устанавливать в местах, не подверженных ударам и защи-

щенных от попадания эмульсий, щелочей и кислот. 

7.5 Конденсаторы располагать так, чтобы табличка с техническими данными 

была хорошо видна обслуживающему персоналу. 

7.6 Присоединение шин к выводам конденсаторов выполнять гибким проводом 

во избежание повреждения выводов. 

7.7 Затяжку гаек контактных зажимов выводов рекомендуется производить 

ключом с регулируемым крутящим моментом. Значение крутящего момента не бо-

лее 15,5 Н-м. Минимальное значение крутящего момента, обеспечивающее надеж-

ное контактное соединение, равно 7,5 Н-м. 

7.8 Установку конденсаторов в эксплуатации и защиту от перегрузок по току и 

напряжению производить в соответствии с «Правилами устройства электроустано-

вок» и «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей». 

7.9 Пиковое значение коммутационного тока конденсаторов не должно превы-

шать 100-кратного действующего значения номинального тока. В противном случае 

необходимо ограничивать пиковое значение коммутационного тока включением по-

следовательно с конденсатором индуктивности или активного сопротивления. 

7.10 Перед монтажом допускается произвести измерение емкости конденсатора 

и записать результаты измерения в эксплуатационный журнал. Значение емкости 

(мощности) конденсатора в состоянии поставки должно соответствовать значению 

емкости, указанному на табличке, с учетом требований п. 2.4. 

7.11 Для трехфазных конденсаторов измерение емкости производить попарно 

между всеми выводами, при этом третий вывод оставлять неподсоединенным. 

Изменение значения емкости для трехфазных конденсаторов определять между 

каждой парой одноименных выводов. 

Расчет мощности трехфазных конденсаторов Q производить по формуле: 

 

Q=2/3 х (С12+С23+С31)*2πfU2) 

 



 

 

И
нв

. №
 п
од
л.

   
   

   
   

   
П
од
п.

 и
 д
ат
а 

   
   

   
   
В
за
м.

 и
нв

. №
   

  И
нв

. №
  д
уб
л 

   
   

   
   

 П
од
п.

 и
 д
ат
а 

   
   

 

 

Изм
МКЖИ.673116.001РЭ 

 

 

№ докум 

 

 

Подп 

 

 

Дата

 

 

Лист

Лист

18

где С 12, С 23, С31 - емкости, измеренные между двумя выводами; 

f - номинальная частота; 

U - номинальное напряжение. 

Измерение емкости производить при напряжении не более 1,1 номинального на 

частоте от 40 до 60 Гц или при напряжении не более 0,2 номинального на частоте до 

1000 Гц. 

7.12 Измерение емкости рекомендуется производить при температуре окру-

жающего воздуха от 15 до 35 °С. При необходимости внесения поправки в качестве 

эталонной принимают температуру 20 °С. Приведение измеренных значений емко-

сти к значению при температуре 20 °С производить по графику зависимости емко-

сти от температуры, указанному в приложении Б. 

Погрешность измерения емкости должна находиться в пределах ± 2 %. 

7.13 Включение конденсатора под напряжение производить при остаточном 

напряжении, не превышающем 0,1 номинального. 
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8 Эксплуатация и техническое обслуживание 

 

8.1 Осмотры, чистка изоляции и оборудования, планово-предупредительные 

ремонты и высоковольтные испытания должны проводиться по графику эксплуата-

ционных работ. Все неисправности конденсаторов, обнаруженные при периодиче-

ских осмотрах, должны устраняться по мере их выявления и регистрирования в экс-

плуатационной документации. 

8.2 В процессе эксплуатации конденсаторов необходимо периодически контро-

лировать и регистрировать в эксплуатационном журнале значения напряжения и то-

ка, температуры окружающего и охлаждающего воздуха, включение и отключение 

конденсаторов. 

Контроль тока и напряжения, все операции по включению и отключению кон-

денсаторов производить в соответствии с требованиями местных инструкций. 

8.3 Погрешность изменения напряжения и тока должна находиться в пределах 

± 2,5 %, а температуры - в пределах ± 1 °С. 

8.4 Включение конденсаторов после автоматического отключения установки 

разрешается только после устранения причин, вызвавших отключение. 

8.5 Измерение емкости конденсаторов производить в соответствии с рекомен-

дациями п.7.10 - 7.12 не реже одного раза в квартал в первое полугодие эксплуата-

ции и далее в сроки, регламентируемые местной инструкцией, но не реже одного 

раза в год. 

 

Внимание! 

Возможность использования конденсаторов, в которых в процессе экс-

плуатации имеет место снижение емкости, определяется технико-

экономической целесообразностью, а для трехфазных конденсаторов также и 

допускаемой несимметрией фаз. 
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8.6 Измерение сопротивления разрядных резисторов между выводами конден-

сатора рекомендуется производить одновременно с измерением емкости. Для трех-

фазных конденсаторов сопротивление измеряют попарно между средним и крайни-

ми выводами.  

8.7 Измерение сопротивления изоляции между выводами, соединенными вме-

сте, и корпусом конденсатора рекомендуется производить при температуре от 15 до 

35 °С мегомметром на напряжение 2,5 кВ с классом точности не менее 2,5.  

8.8 Осмотр без отключения конденсаторов производить не реже одного раза в 

декаду. Все неисправности, обнаруженные во время периодических осмотров, и сам 

факт осмотра отметить в эксплуатационном журнале. 

8.9 Осмотр конденсаторов в отключенном состоянии производить не реже од-

ного раза в квартал в течение первых трех лет эксплуатации, а далее не реже одного 

раза в год. При этом проверять: 

- исправность электрических контактных соединений. В случае ослабления кон-

тактных соединений подтянуть гайки, соблюдая требования п.7.7; 

- отсутствие повреждений (трещин, сколов, мест расплавления материала) изо-

ляционных колодок (текстолитовых пластин); 

- состояние лакокрасочных покрытий корпусов и металлических покрытий кон-

тактных поверхностей, 

- габаритные размеры корпуса (отсутствие вздутий, механических поврежде-

ний). 

Произвести обтирку изоляционных колодок (текстолитовых пластин), корпусов 

конденсаторов. При необходимости произвести подкраску корпусов. 

8.10 С эксплуатации снимаются конденсаторы, имеющие дефекты: 

- пробой между выводами или уменьшение значения емкости (для трехфазных 

конденсаторов - мощности) более 15 % по сравнению со значением, измеренным до 

начала эксплуатации; 

- отношение максимального значения емкости, измеренного между двумя лю-

быми выводами трехфазного конденсатора, к минимальному более 1,08; 
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- сопротивление изоляции менее 100 МОм; 

- повреждение корпуса;  

- повреждение изоляционной колодки (текстолитовой пластины). 

8.11 При необходимости допускается проводить испытания конденсаторов, пу-

тём однократного приложения испытательного напряжения между выводами и (или) 

между выводами, соединенными вместе, и корпусом с выдержкой его в течение за-

данного времени. Скорость подъема напряжения до значения, равного номинально-

му, может быть произвольной, дальнейшее повышение напряжения должно быть 

плавным и происходить за время не более 30с. После достижения испытательного 

напряжения и выдержки при этом значении, напряжение должно быть плавно и бы-

стро снижено или до нуля, или до значения не выше 1/3 испытательного напряжения 

(после чего напряжение отключают). После снятия напряжения необходимо произ-

вести индивидуальный разряд конденсатора замыканием его выводов на резистор 

сопротивлением не менее 10 Ом, а затем накоротко и на корпус заземленной метал-

лической шиной, укрепленной на изолирующей штанге. 

8.12. Испытание проводится переменным током частоты 50 Гц, напряжением 

1,61 номинального для конденсаторов на номинальные напряжения 0,4 и 0,5 кВ и 

напряжением 1,23 кВ для конденсаторов на номинальное напряжение 0,66 кВ. Вре-

мя испытания (10±1) с. 

8.13 Для трехфазных конденсаторов на номинальные напряжения 0,4 и 0,5 кВ 

испытание проводится попарно между всеми выводами. При этом третий вывод ос-

тавлять неподсоединенным.  

8.14 Для трехфазных конденсаторов на номинальное напряжение 0,66 кВ испы-

тание проводится попарно между каждым выводом и двумя другими, соединенными 

вместе. Допускается проводить данное испытание при отсоединении съемных на-

ружных разрядных резисторах. До и после испытания произвести измерение емко-

сти конденсатора по методу п.7.10 - 7.12. 

8.15 Конденсаторы считают выдержавшими испытание, если: 
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- не наблюдалось несамовосстанавливающихся пробоев, искрового разряда или 

перекрытия изоляции, отмеченных по изменению показаний приборов (амперметра 

или вольтметра). Самовосстанавливающиеся пробои допускаются; 

- изменение значения емкости конденсаторов находится в пределах ± 1 %, а са-

мо значение емкости, а также отношение максимального значения емкости, изме-

ренного между двумя любыми выводами, к минимальному для трехфазных конден-

саторов после испытания удовлетворяют требованию п. 2.4. 

8.16 Испытание между выводами, соединенными вместе, и корпусом проводить 

в течение 1 мин напряжением переменного тока частоты 50 Гц, равным 2,25 кВ для 

конденсаторов на номинальные напряжения 0,4 и 0,5 кВ и 2,48 кВ для конденсато-

ров на номинальное напряжение 0,66 кВ. 

8.17 Конденсаторы считают выдержавшими испытание, если не наблюдалось 

полного разряда или недопустимых повреждений изоляции, отмеченных по звуку 

разрядов, либо по изменению показаний приборов (амперметра или вольтметра). 

8.18 Методы испытаний – в соответствии с «Правилами технической эксплуа-

тации электрических станций и сетей РФ», «Правилами технической эксплуатации 

электроустановок потребителей». 
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9 Транспортирование и хранение 

 

9.1 Условия транспортирования С по ГОСТ 23216, в том числе в части воздей-

ствия климатических факторов такие же, как условия хранения 8 (ОЖЗ) по  

ГОСТ 15150. 

9.2 Транспортирование конденсаторов производить в контейнере или в закры-

том транспорте (железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и т.д.) 

в вертикальном положении с соблюдением условий надежного закрепления. 

9.3 Условия хранения конденсаторов по ГОСТ 15150:  

- в упаковке - 5 (ОЖ4), срок сохраняемости до ввода в эксплуатацию не 

менее 2 лет; 

- без упаковки - 2 (С), срок сохраняемости до ввода в эксплуатацию не менее 

6 мес.; 

9.4 При хранении конденсаторов без упаковки необходимо обеспечить их за-

щиту от механических повреждений и загрязнений с размещением на настилы или 

брусья. 

9.5 Конденсаторы при хранении не должны подвергаться резким толчкам, уда-

рам и вибрации. 

9.6 Конденсаторы должны храниться только в вертикальном положении на 

прочном основании (бетон, камень и т.д.), земляные полы не допускаются. 

 

Запрещается! 

При транспортировании и хранении ставить друг на друга конденсаторы, 

без специальной упаковки.  

 

9.7 По истечении срока консервации проверить конденсаторы и при необходи-

мости подвергнуть их повторной консервации согласно разделу 10. 
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10 Консервация 

 

10.1 Срок действия заводской консервации 12 месяцев. Переконсервация кон-

денсаторов производится в помещении при температуре не ниже плюс 15ºС и отно-

сительной влажности воздуха не выше 70 %. 

10.2 Окрашенные поверхности консервации не подлежат. Все металлические 

поверхности конденсаторов, подлежащие консервации должны быть тщательно очи-

щены, обезжирены, просушены. 

10.3 Подготовку поверхности необходимо проводить непосредственно перед 

консервацией. Подготовленную поверхность не следует оставлять без защиты на 

срок более 2 ч. 

10.4 Алюминиевые (медные) выводы, стальные поверхности конденсаторов, 

имеющие следы коррозии, следует зачистить механическим способом: 

Обработать шкуркой шлифовальной на тканевой основе ГОСТ 5009, смочен-

ной в жидком масле ГОСТ 12328, затем всю поверхность протереть хлопчатобу-

мажной салфеткой (ветошью), смоченной в уайт-спирите ГОСТ 3134 и просушить 

на воздухе. 

10.5 Поверхности, не имеющие следов коррозии, протереть и обезжирить хлоп-

чатобумажной салфеткой (ветошью), смоченной в уайт-спирите ГОСТ 3134. 

10.6 На обработанные поверхности нанести смазку К-1 ГОСТ 10877. 
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11 Гарантии изготовителя 

 

11.1 Срок службы конденсаторов не менее 3 лет. 

11.2 Гарантийный срок эксплуатации конденсаторов 1 год с даты выпуска 

предприятием - изготовителем. 

 

Внимание! 

Производитель постоянно совершенствует конструкцию и технологию из-

готовления конденсаторов и оставляет за собой право внесения изменений не 

снижающих характеристик изделия. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Габаритные размеры 

 

 
рисунок 1 

таблица А1 

Обозначение М h1±5, 

мм 

h2±5, 

мм 

H±5, 

мм 

Масса, 

кг 

КПС-0,38-11-2УЗ 
КПС-0,38-12-2УЗ 
КПС-0,38-13-2УЗ 
КПС-0,38-15-2УЗ 

12 215 30 275 6 

 

 



 

 

И
нв

. №
 п
од
л.

   
   

   
   

   
П
од
п.

 и
 д
ат
а 

   
   

   
   
В
за
м.

 и
нв

. №
   

  И
нв

. №
  д
уб
л 

   
   

   
   

 П
од
п.

 и
 д
ат
а 

   
   

 

 

Изм
МКЖИ.673116.001РЭ 

 

 

№ докум 

 

 

Подп 

 

 

Дата

 

 

Лист

Лист

27

продолжение таблицы А1 

Обозначение М h1±5, 

мм 

h2±5, 

мм 

H±5, 

мм 

Масса, 

кг 

КПС-0,38-16-2УЗ 
КПС-0,38-18-2УЗ 
КПС-0,38-20-2УЗ 

7 

КПС-0,38-24-2УЗ 
КПС-0,38-25-2УЗ 
КПС-0,38-26-2УЗ 

10 

КПС-0,38-36-2УЗ 

12 215 30 275 

11 
КПС-0,38-50-2УЗ 16 435 205 495 13 
КПС-0,4-12-2УЗ 
КПС-0,4-12,5-2УЗ 
КПС-0,4-13,3-2УЗ 
КПС-0,4-15-2УЗ 
КПС-0,4-16,7-2УЗ 

6 

КПС-0,4-18-2УЗ 
КПС-0,4-20-2УЗ 
КПС-0,4-25-2УЗ 

6 

КПС-0,4-30-2УЗ 
КПС-0,4-33,3-2УЗ 

12 215 30 275 

10 

КПС-0,4-36-2УЗ 
КПС-0,4-37,5-2УЗ 
КПС-0,4-40-2УЗ 

11 

КПС-0,4-50-2УЗ 

12 215 30 275 

13 
КПС-0,4-60-2УЗ 15 
КПС-0,4-67-2УЗ 16 435 205 495 16 
КПС-0,5-12-2УЗ 
КПС-0,5-13-2УЗ 
КПС-0,5-16,7-2УЗ 

215 30 275 6 

КПС-0,5-24-2УЗ 
КПС-0,5-26-2УЗ 

12 

215 30 275 7 

КПС-0,5-40-2УЗ 11 
КПС-0,5-60-2УЗ 15 
КПС-0,5-67-2УЗ 16 
КПС-0,5-75-2УЗ 

16 435 205 495 

18 
КПС-0,66-10-1У3(2У3) 4 
КПС-0,66-20-1У3(2У3) 5 
КПС-0,66-40-1У3(2У3) 

12 215 30 275 
7 
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рисунок 2 

таблица А2 

Обозначение М h1±5, 

мм 

h2±5, 

мм 

H±5, 

мм 

Масса, 

кг 

КПС-0,38-11-3УЗ 
КПС-0,38-12-3УЗ 
КПС-0,38-13-3УЗ 
КПС-0,38-15-3УЗ 

6 

КПС-0,38-16-3УЗ 
КПС-0,38-18-3УЗ 
КПС-0,38-20-3УЗ 

7 

КПС-0,38-24-3УЗ 
КПС-0,38-25-3УЗ 
КПС-0,38-26-3УЗ 

10 

КПС-0,38-36-3УЗ 

12 215 30 275 

11 
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продолжение таблицы А2 

Обозначение М h1±5, 

мм 

h2±5, 

мм 

H±5, 

мм 

Масса, 

кг 

КПС-0,38-50-3УЗ 16 435 205 495 13 
КПС-0,4-12-3УЗ 
КПС-0,4-12,5-3УЗ 
КПС-0,4-13,3-3УЗ 
КПС-0,4-15-3УЗ 
КПС-0,4-16,7-3УЗ 

6 

КПС-0,4-18-3УЗ 
КПС-0,4-20-3УЗ 
КПС-0,4-25-3УЗ 

7 

КПС-0,4-30-3УЗ 
КПС-0,4-33,3-3УЗ 10 

КПС-0,4-36-3УЗ 
КПС-0,4-37,5-3УЗ 
КПС-0,4-40-3УЗ 

11 

КПС-0,4-50-3УЗ 

12 215 30 275 

13 
КПС-0,4-60-3УЗ 15 
КПС-0,4-67-3УЗ 16 
КПС-0,4-75-3УЗ 18 
КПС-0,415-67-3УЗ 

16 435 205 495 

16 
КПС-0,5-12-3УЗ 
КПС-0,5-13-3УЗ 
КПС-0,5-16,7-3УЗ 

6 

КПС-0,5-24-3УЗ 
КПС-0,5-26-3УЗ 7 

КПС-0,5-40-3УЗ 

12 215 30 275 

11 
КПС-0,5-60-3УЗ 15 
КПС-0,5-67-3УЗ 16 
КПС-0,5-75-3УЗ 

16 435 205 495 
18 

КПС-0,66-10-3У3 4 
КПС-0,66-20-3У3 5 
КПС-0,66-40-3У3 

12 235 80 350 
7 
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рисунок 3 

 

таблица А3 

Обозначение М h1±5

, мм 

h2±5, 

мм 

H±5, 

мм 

Мас-

са, кг 

КПС-0,66-10-1У1 
(2У1,1У2,2У2,3У1,3У2) 7 

КПС-0,66-10-1У1 
(2У1,1У2,2У2,3У1,3У2) 8 

КПС-0,66-10-1У1 
(2У1,1У2,2У2,3У1,3У2) 

12 235 80 350 

10 
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продолжение таблицы А3 

Обозначение М h1±5, 

мм 

h2±5, 

мм 

H±5, 

мм 

Масса, 

кг 

КПС-0,4-12-3У2 9 
КПС-0,4-20-3У2 10 
КПС-0,4-30-3У2 12 
КПС-0,4-40-3У2 

12 

14 
КПС-0,4-50-3У2 18 
КПС-0,4-67-3У2 16 20 
КПС-0,4-12-3У1 9 
КПС-0,4-20-3У1 10 
КПС-0,4-30-3У1 12 
КПС-0,4-40-3У1 

12 

14 
КПС-0,4-50-3У1 18 
КПС-0,4-67-3У1 16 

435 205 550 

20 
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рисунок 4 

 

таблица А4 

Обозначение М h1±5

, мм 

h2±5, 

мм 

H±5, 

мм 

Мас-

са, кг 

КПС-0,4-2,5-2УЗ 
КПС-0,4-3,3-2УЗ 
КПС-0,4-4,15-2УЗ 
КПС-0,55-0,83-2УЗ 
КПС-0,55-1,66-2УЗ 
КПС-0,55-2.5-2УЗ 
КПС-0,55-3,33-2УЗ 

    0,5 
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рисунок 5 

 

таблица А5 

Обозначение H1±2, 

мм 

H2±2, 

мм 

D±1, 

мм 

Масса, кг 

КПС-0,4-7,5-3УЗ 255 205 0,8 
КПС-0,4-10-3УЗ 1,4 
КПС-0,4-12,5-3УЗ 320 270 70 

 
КПС-0,4-15-3УЗ 330 280 80 2.0 
КПС-0,44-10-3УЗ 1,4 
КПС-0,44-12,5-3УЗ 320 270 70  
КПС-0,44-20-3УЗ 95 2,5 
КПС-0,44-25-3УЗ 330 280 115 3,5 
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рисунок 6 (остальное смотри рисунок 5) 

 

таблица А6 

Обозначение H1±2, 

мм 

H2±2, 

мм 

D±1, 

мм 

Масса, кг 

КПС-0,4-2,5-3УЗ 156 130 0,3 
КПС-0,4-5-3УЗ 226 200 60 0,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

И
нв

. №
 п
од
л.

   
   

   
   

   
П
од
п.

 и
 д
ат
а 

   
   

   
   
В
за
м.

 и
нв

. №
   

  И
нв

. №
  д
уб
л 

   
   

   
   

 П
од
п.

 и
 д
ат
а 

   
   

 

 

Изм
МКЖИ.673116.001РЭ 

 

 

№ докум 

 

 

Подп 

 

 

Дата

 

 

Лист

Лист

35

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

График зависимости ёмкости от температуры конденсатора 
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