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Введение 
 

Настоящее руководство по эксплуатации МКЖИ.674512.001РЭ предназначено 

для ознакомления обслуживающего персонала с устройством и работой комплект-

ного распределительного устройства типа К-112 (Реклоузер) (в дальнейшем име-

нуемого КУ), с его основными техническими характеристиками, а также служит ру-

ководством по монтажу, эксплуатации и хранению. 

РЭ содержит основные технические данные КУ, условия его применения, со-

став и описание устройства, рекомендации по подготовке к работе, эксплуатации и 

техническому обслуживанию. 

В дополнение к данному РЭ следует руководствоваться эксплуатационными 

документами на комплектующие КУ (вакуумные коммутационные аппараты, транс-

форматоры тока, трансформаторы напряжения, устройства релейной защиты и ав-

томатики и прочее оборудование). 

 

Внимание!  

Эксплуатация КУ должна производиться только после ознакомления со 

всеми разделами данного РЭ.  
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1 Назначение 

 

1.1 КУ предназначен для распределения электроэнергии в сетях трехфазного 

переменного тока частотой 50 Гц с номинальным напряжением 6-10 кВ. В том чис-

ле: 

- подключения высоковольтных электроприемников (в т.ч. электродвигате-

лей); 

- подключения резервных линий; 

- для секционирования линий; 

- использования как пункт коммерческого учёта электроэнергии (при нали-

чии счётчика). 

1.2 КУ предназначено для эксплуатации в следующих условиях: 

- интервал температур от – 45 ºС до + 40 ºС; 

- относительная влажность воздуха до 80% при температуре 15 ºС; 

- высота над уровнем моря не более 1000м; 

- окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, 

агрессивных газов и паров, в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию. 

1.3 Структура условного обозначения типоисполнения КУ: 

К-112 – 6,3 – У – Р – У1  
     Комплектное распределитель-

ное устройство серии К-112 
(Реклоузер)      

     Номинальное напряжение, кВ 
     
    У – учёт (с установкой счётчи-

ка); 
без учёта – У не пишется. 

    

    Р – релейная защита; 
Э – электронная защита.      

    Климатическое исполнение и 
категория размещения по  
ГОСТ 15150     
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1.4 Пример условного обозначения комплектного распределительного устрой-

ства на номинальное напряжение 6 кВ с учётом электрической энергии, релейной 

защитой климатического исполнения У и категории размещения 1 при его заказе и в 

записях технической документации другого изделия:  

«К-112-6,3-У-Р У1» 

1.5 Комплектность поставки, конструктивное исполнение, тип РЗА, параметры 

трансформаторов тока и напряжения, тип счётчика, наличие дополнительных уст-

ройств КУ определяется на основании опросного листа. 

 

Внимание! 

Возможно изготовление КУ по индивидуальным требованиям заказчика. 

Дополнительные функции КУ, такие как освещение, отопление, размеще-

ние розеток собственных нужд, а также дополнительные функциональные па-

раметры, такие как узел учета электроэнергии, однократное АПВ (автоматиче-

ское повторное включение), и другие, необходимые по условиям работы рас-

пределительной электросети, оговариваются заказчиком во время размещения 

заказа. 
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2 Технические характеристики 

 

2.1 Основные технические данные КУ приведены в таблице 1: 

 

Таблица 1 

 

2.2 Основные блокировки и защиты КУ: 

- механическая блокировка, не допускающая включение или отключение 

разъединителей при включенном выключателе. 

- защита от перенапряжений; 

- токовые защиты. 

2.3 Изоляция силовых цепей КУ должна выдерживать испытательное напряже-

ние 28,8 кВ переменного тока частоты 50Гц, в течении 1 мин. 

Параметр Значение 

Номинальное напряжение, кВ 6; 10 

Наибольшее рабочее напряжение, кВ 7,2; 12 

Номинальный ток главных цепей, сборных шинопроводов, 

коммутирующей аппаратуры, А 

по требованию 

заказчика 

Номинальное напряжение вторичных цепей 220 В, 50 Гц 

Тип выключателя Вакуумный 

BB/TEL-10-

20/1000 

Степень защиты по ГОСТ 14254 IP43 

Габаритные размеры: 

Высоковольтный блок (шкаф); 

Блок (шкаф) управления.  

 

1090х975х1510 

600х330х900 

Масса, не более, кг: 

Высоковольтный блок (шкаф); 

Блок (шкаф) управления. 

 

330 

60 
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2.4 Сопротивление изоляции цепей управления, измерения, сигнализации и 

блокировки КУ, должно быть не менее 1 Мом. 

2.5 Изоляция цепей управления, измерения, сигнализации и блокировки КУ 

должна выдерживать испытательное напряжение переменного тока частоты 50 Гц 

равное 1 кВ в течении 1 мин. 

2.6 Габаритные размеры КУ соответствуют приложению А. 

2.7 Схема электрическая КУ соответствует приложению Б. 

2.8 Вариант размещения КУ представлен в приложении В. 
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3 Устройство и работа 

 

3.1 КУ поставляется в максимальной заводской готовности и состоит из: 

- высоковольтного блока (шкафа), в который размещено высоковольтное обо-

рудование; 

- блока (шкафа) управления. 

3.2 Блок управления и силовой блок связаны между собой с помощью электри-

ческих проводов, объединённых в жгут. 

 

Внимание!  

КУ поставляется с отсоединённым жгутом, для обеспечения наименьших 

габаритных размеров при транспортировке. 

 

3.3 Высоковольтный шкаф и шкаф управления закрыты дверями. Двери имеют 

резиновый уплотнитель для защиты КУ от неблагоприятных факторов окружающей 

среды. 

3.4 В высоковольтном шкафу установлены высоковольтный вакуумный вы-

ключатель «Q1», трансформаторы тока «ТА1», «ТА2», измерительный трансформа-

тор напряжения «TV1» (для варианта исполнения с учетом электроэнергии установ-

лен трансформатор напряжения «TV2»), ограничители перенапряжения  «FV1- 

FV6». 

3.5 В шкафу управления размещены элементы управления, сигнализации, за-

щиты, необходимые для работы КУ, а также измерительные приборы. 

 

Внимание!  

Состав аппаратуры шкафа управления определяется конкретным вариан-

том принципиальной схемы. 
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3.6 Назначение отдельных элементов электрической аппаратуры: 

- путевой выключатель «SQ1» механически связанный с блок-замком типа 

ЗБМ (МБГ) блокирует включение вакуумного выключателя «Q1» при вытащенном 

ключе из блок-замка типа ЗБМ (МБГ); 

- кнопка «SB1» предназначена для включения вакуумного выключателя 

«Q1»; 

- кнопка «SB2» предназначена для отключения вакуумного выключателя 

«Q1»; 

- отключение вакуумного выключателя «Q1» происходит при действии ре-

лейной защиты выполненной на реле тока «КА1» и «КА2»;  

- при отключении выключателя «Q1» по действию релейной защиты проис-

ходит срабатывание указательного реле «КН1». При включении указательного реле 

«КН1» будет светится сигнальная лампа  «HL3»-«Аварийное отключение выключа-

теля». Для того чтобы сбросить световую сигнализацию об аварийном отключении  

нужно утопить сигнальный флажок блинкера реле «КН1»; 

 - лампы «HL1-HL2» используются для сигнализации о состоянии выключа-

теля «Q1»; 

- «PI-PK» счетчик активной и реактивной энергии, если это оговорено до-

полнительными требованиями при заказе КУ; 

- автоматический выключатель «SF1» и «SF2» (при наличии счетчика), пре-

дохранитель «FU1» и «FU2» предназначены для защиты  цепей управления, сигна-

лизации, защиты.  

- «Х1» и «Х2» зажимы наборные пружинные - клеммные разъемы для под-

ключения кабеля вторичных цепей от шкафа управления к высоковольтному шкафу.  

- «Х3» зажимы наборные с мостиковым разъемом. Чтобы закоротить вторич-

ную обмотку трансформатора тока необходимо ослабить винт мостикового разъема, 

передвинуть его, соединяя два контакта, затем затянуть винт. Для дешунтирования 

вторичной обмотки трансформатора тока: ослабить винт мостикового разъема пере-

двинуть, рассоединив его контакты, затем затянуть винт мостикового разъема.  
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Смотри приложение Г. 

- «Х4» (при наличии счетчика) испытательная переходная коробка для под-

ключения счетчика «PI-PK»;   

3.7 Для возможности коммутации выключателя «Q1», при отсутствия напряже-

ния в сети, можно подать питание от внешнего источника постоянного тока напря-

жением =12В на выключатель через розетку «ХS1». 

3.8 Релейная защита выполнена на следующих элементах: 

- МТО - на реле тока «КА1» и «КА2»; 

- МТЗ - на двухфазном реле «АК2». 

Уставки срабатывания для реле тока «КА1», «КА2» , реле «АК2» выбираются 

по условиям работы электрической сети. 

3.9 Электромеханическая блокировка.  

КУ поставляется с двумя блок-замками типа ЗБМ (МБГ) и с одним общим клю-

чом. 

Один блок-замок установленный  в шкафе управления механически связан с 

концевым выключателем «SQ1». Нормально закрытые контакты концевого выклю-

чателя «SQ1» расположены в цепи блокировки включения выключателя «Q1». 

 

Внимание! 

Второй блок замок необходимо установить на привод внешнего разъеди-

нителя для обеспечения оперативной блокировки. 

 

Общий ключ находится в блок-замке, установленном в шкафу управления.  

После отключения выключателя «Q1» повернуть ключ в блок-замке. Ключ вы-

нимается из замка только при полностью запертом замке. При этом положение кон-

цевого выключателя «SQ1» фиксируется, а освобождение ключа свидетельствует о 

выполнении данной операции. Затем этим ключом отпирается замок установленный 

на внешнем разъединителе в соответствии со схемой блокировки. 
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3.10 Контроль значения тока КУ осуществляется амперметром «РА1» установ-

ленным в одной фазе и включенным через трансформатор тока «ТА1». 

Контроль значения линейного напряжения осуществляется вольтметром «PV1» 

подключенному к трансформатору напряжения «TV1». 

3.11 На КУ предусмотрено специальное место для присоединения заземляюще-

го проводника. 
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4 Требования безопасности 

 

4.1 Эксплуатация КУ должна проводиться в полном соответствии с действую-

щими «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей», 

«Правилами безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», 

«Правилами устройства электроустановок», обслуживающий персонал должен знать 

требования настоящего РЭ. 

4.2 К эксплуатации и монтажу КУ допускается обученный электротехнический 

персонал, изучивший данное РЭ, руководства по комплектующим КУ, прошедший 

аттестацию и проверку знаний требований безопасности, имеющий соответствую-

щую группу по электробезопасности. 

 

Запрещается!  

Проводить работы по ремонту и обслуживанию при подключенном высо-

ком напряжении. 
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5 Комплектность 

 

5.1 Комплектность КУ должна соответствовать таблице 2. 

 

Таблица 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование Количество

Высоковольтный шкаф 1 

Шкаф управления 1 

Набор крепёжных элементов 1 

Комплект технической документации 1 
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6 Подготовка к эксплуатации 

 

6.1 При получении КУ нужно произвести приемку по внешнему виду: 

- проверить исправность упаковки, маркировку груза; 

- проверить отсутствие механических повреждений; 

- проверить наличие таблички с техническими данными.  

6.2 Расконсервировать КУ удаляя смазку ветошью, смоченной в  

уайт-спирите ГОСТ 3134. 

6.3 Проверить отсутствие механических повреждений элементов электрических 

аппаратов и приборов. 

6.4 При наличии установленных в реле транспортных ограничителей и прокла-

док удалить их. 

6.5 Проверить крепления элементов КУ, электрической аппаратуры, контакт-

ных соединений. 
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7 Размещение и монтаж 

 

7.1 КУ размещают в местах, где отсутствует вероятность механических повре-

ждений, не подверженных резким толчкам и ударам.  

7.2 Связь между высоковольтным высоковольтным шкафом и шкафом управ-

ления КУ осуществляется посредством жгута проводов, проложенных в металлору-

каве.  

С двух сторон металлорукава установлены сальники. При монтаже нужно за-

крепить сальники в предусмотренных отверстиях шкафа высоковольтного и шкафа 

управления. 

 

Внимание! 

Длина поставляемого жгута 5 м. 

 

7.3 Высоковольтный шкаф КУ устанавливается на заранее подготовленную 

площадку (металлическом кронштейне) на высоте не менее 3,5 м от земли. На высо-

ковольтном шкафе КУ указано место подключения подходящей и отходящей линии 

для обеспечения запитывания шкафа управления при одностороннем питании. 

7.4 Закрепить высоковольтный шкаф КУ к подготовленной площадке (металли-

ческому кронштейну) болтами или приварить раму. 

7.5 Шкаф управления КУ размещается на заранее подготовленной площадке 

или крепится металлическими хомутами к железобетонной стойке опоры высоко-

вольтной линии, на высоте, доступной для его обслуживания. 

7.6 Заземлить высоковольтный шкаф и шкаф управления КУ.  

Для подключения заземляющего проводника на высоковольтном шкафу снару-

жи приварены болты. Присоединение заземляющего проводника к высоковольтному 

шкафу может быть осуществлено сваркой. 

Заземляющий проводник для подключения шкафа управления проложен в со-

единительном жгуте проводов от высоковольтного шкафа. 
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7.7 Подключить соединительный жгут проводов между шкафом управления и 

высоковольтным шкафом. 

7.8 Закрыть двери в высоковольтный шкаф КУ. 

7.9 Подключить КУ к высоковольтной линии. 
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8 Эксплуатация и техническое обслуживание 

 

8.1 Осмотры, чистка изоляции и оборудования, планово-предупредительные 

ремонты и высоковольтные испытания должны проводиться по графику эксплуата-

ционных работ. Все неисправности КУ, обнаруженные при периодических осмот-

рах, должны устраняться по мере их выявления и регистрирования в эксплуатаци-

онной документации. 

 

Осторожно! 

При подключенной подходящей линии на вводных цепях КУ присутствует вы-

сокое напряжение. 

 

8.2 Порядок включения КУ: 

- включить контактные ножи внешнего разъединителя находящего в линии с 

высоковольтным шкафом КУ; 

- повернув ключ в блок-замке заблокировать привод разъединителя, исклю-

чая возможность оперирования им; 

- вытащить ключ из блок-замка внешнего разъединителя; 

- подключить высоковольтный шкаф к высокому напряжению;  

- вставить ключ в блок-замок, расположенный в шкафу управления КУ и по-

вернув его снять блокировку с цепей управления выключателя «Q1»; 

- нажав на кнопку «SB1» - «Включение» включить вакуумный выключатель 

«Q1»; 

- свечение индикатора «HL1» свидетельствует о включении вакуумного вы-

ключателя «Q1»;  

- индикатором наличия высокого напряжения будет являться вольтметр 

«PV1»  

8.3 Порядок отключения КУ: 

- отключить вакуумный выключатель «Q1» нажав кнопку «SB2»; 
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- после отключения выключателя «Q1» повернуть ключ в блок-замке уста-

новленном в шкафе управления.  Ключ вынимается из замка только при полно-

стью запертом замке; 

- свечение индикатора «HL2» свидетельствует о выключении вакуумного 

выключателя «Q1»;  

8.4 В случае автоматического отключения КУ устройством релейной защиты, 

включение производить только после выяснения и устранения причины неисправ-

ности. 

8.5 Для поддержания работоспособности КУ необходимо производить перио-

дические осмотры установленного в нём оборудования. Техническое обслуживание 

должно выполняться в соответствии с настоящей инструкцией и «Правилами экс-

плуатации электроустановок потребителей». 

8.6 При техническом обслуживании КУ необходимо проводить следующие ра-

боты: 

- работы, описанные в руководствах по эксплуатации на комплектующие из-

делия; 

- очистка установленного оборудования от пыли и грязи; 

- внешний осмотр; 

- замена поврежденного оборудования; 

- протяжка болтовых соединений; 

- проверка контактных соединений; 

- проверка работы блокировок; 

- зачистка и покраска металлических частей, на которых образовалась ржав-

чина; 

- испытания. 

8.7 Методы испытаний – в соответствии с «Правилами технической эксплуата-

ции электрических станций и сетей РФ», «Правилами технической эксплуатации 

электроустановок потребителей», руководствами по эксплуатации на установленное 

оборудование КУ. 
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8.8 О проведении ТО, а также обо всех обнаруженных неисправностях и заме-

чаниях должны производится соответствующие записи в журнале эксплуатации. 
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9 Транспортирование и хранение 

 

9.1 Условия транспортирования С по ГОСТ 23216, в том числе в части воздей-

ствия климатических факторов такие же, как условия хранения 8 (ОЖЗ) по  

ГОСТ 15150. 

9.2 Транспортирование КУ производить в контейнере или в закрытом транс-

порте (железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и т.д.) в верти-

кальном положении с соблюдением условий надежного закрепления. 

9.3 Условия хранения КУ по ГОСТ 15150:  

- в упаковке - 5 (ОЖ4), срок сохраняемости до ввода в эксплуатацию не 

менее 2 лет; 

- без упаковки - 2 (С), срок сохраняемости до ввода в эксплуатацию не менее 

6 мес.; 

9.4 При хранении КУ без упаковки необходимо обеспечить их защиту от меха-

нических повреждений и загрязнений с размещением на настилы или брусья. 

9.5 КУ при хранении не должны подвергаться резким толчкам, ударам и вибра-

ции. 

9.6 КУ должны храниться только в вертикальном положении на прочном осно-

вании (бетон, камень и т.д.), земляные полы не допускаются. 

9.7 По истечении срока консервации проверить КУ и при необходимости под-

вергнуть их повторной консервации согласно разделу 10. 
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10 Консервация 

 

10.1 Срок действия заводской консервации 12 месяцев. Переконсервация КУ 

производится в помещении при температуре не ниже плюс 15ºС и относительной 

влажности воздуха не выше 70 %. 

10.2 Окрашенные поверхности консервации не подлежат. Все металлические 

поверхности КУ, подлежащие консервации должны быть тщательно очищены, 

обезжирены, просушены. 

10.3 Подготовку поверхности необходимо проводить непосредственно перед 

консервацией. Подготовленную поверхность не следует оставлять без защиты на 

срок более 2 ч. 

10.4 Алюминиевые шины, стальные поверхности КУ, имеющие следы корро-

зии, следует зачистить механическим способом: 

Обработать шкуркой шлифовальной на тканевой основе ГОСТ 5009, смочен-

ной в жидком масле ГОСТ 12328, затем всю поверхность протереть хлопчатобу-

мажной салфеткой (ветошью), смоченной в уайт-спирите ГОСТ 3134 и просушить 

на воздухе. 

10.5 Поверхности, не имеющие следов коррозии, протереть и обезжирить хлоп-

чатобумажной салфеткой (ветошью), смоченной в уайт-спирите ГОСТ 3134. 

10.6 На обработанные поверхности нанести смазку К-1 ГОСТ 10877. 
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11 Гарантии изготовителя 

 

11.1 Срок службы КУ не менее 15 лет. 

11.2 Гарантийный срок эксплуатации КУ 2 года со дня ввода в эксплуатацию, 

но не более 3-х лет с даты выпуска предприятием - изготовителем. 

 

Внимание! 

Производитель постоянно совершенствует конструкцию и технологию из-

готовления КУ и оставляет за собой право внесения изменений не снижающих 

характеристик изделия. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Габаритные размеры 

 

Шкаф высоковольтный 

 

 
Масса не более 330 кг 

 

1- проходные изоляторы; 

2 - ограничители перенапряжения; 

3 – вакуумный выключатель; 

4 – трансформаторы тока; 

5 – трансформаторы напряжения; 

6 – зажимы наборные для подключения соединительного жгута проводов; 

7 – место установки сальника с металлорукавом 
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Шкаф управления 

 

 
Масса не более 60 кг 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Электрическая схема 
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Перечень элементов электрической схемы  
 

Обозначение Наименование Кол. Примечание 

 Постоянные данные   
A1 Блок питания BP/TEL-220-02A 1  
A2 Блок управления BU/TEL-220-05A 1  
EK Элемент нагревательный (резистор) 6 1 кОм 20 Вт 

FU1 ÷FU2 Предохранитель  2 0,5 А 

FV1÷FV6 Ограничитель перенапряжения 
ОПНп-6/6,9/10/2 УХЛ1 6  

HL1 Арматура светосигнальная СКЛ-11 1 «Красная» 
HL2 Арматура светосигнальная СКЛ-11 1 «Зелёная» 
HL3 Арматура светосигнальная СКЛ-11 1 «Жёлтая» 

КА1÷КА2 Реле тока РТ-81/1 2  
KH1 Реле указательное РЭУ11-21 1 =220В 
PA1 Амперметр типа Э42702 1 75/5 А 
PV1 Вольтметр типа Ц42702 1 7,5 кВ 

Q1 Вакуумный выключатель 
BB/TEL-10-20/1000 У2 1  

SВ1  Кнопка типа КЕ011 исп.2 1 «Черная» 
SВ2 Кнопка типа КЕ011 исп.2 1 «Красная» 

SF1 Автоматический выключатель  
двухполюсной ВА47-29 1 1 А 

SF2 Автоматический выключатель  
двухполюсной ВА47-29 1 2 А 

SK1 Терморегулятор ТК24-00-1-15º±3%-5º 1  

SQ1 Выключатель концевой  
ВП15Д-21Б211-54У28 1  

ТА1÷ТА2 Трансформатор тока ТОЛ 10-I-2 2 75/5 А 

TV1 Трансформатор напряжения  
НОЛ.08-6 1  

TV3 Трансформатор напряжения  
ОСМ1-0,25 У3 1  

Х1÷Х2 Зажимы наборные 30  
Х3 Зажимы наборные ЗН27-2,5И25 Д/Д 2  

XS1 Розетка 1 =12В 
    
 Переменные данные   

PI - PK Счетчик Меркурий 230 ART 00  1  
TV2 Трансформатор напряжения НОЛ.08-6   

Х4 Испытательная переходная коробка для 
подключения счетчика 1  
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Вариант размещения КУ 

 

 

 
 
1 – шкаф управления; 
2 – шкаф высоковольтный; 
3 - соединительный жгут проводов в металлорукаве. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

И
нв

. №
 п
од
л.

   
   

   
   

   
П
од
п.

 и
 д
ат
а 

   
   

   
   
В
за
м.

 и
нв

. №
   

  И
нв

. №
  д
уб
л 

   
   

   
   

 П
од
п.

 и
 д
ат
а 

   
   

 

 

Изм
МКЖИ.674512.001РЭ 

 

 

№ докум 

 

 

Подп 

 

 

Дата

 

 

Лист

Лист

29

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Использование мостикового разъема для закорачивания вторичной обмотки 

трансформатора тока. 
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Лист регистрации изменений 

Номера листов (страниц) 
Изм изме-

ненных 
отме-
ненных новых аннулиро-

ванных 

Всего 
листов 

(страниц)
в докум.

№ до-
кум. 

Входящий № 
сопроводитель
ного докум. и 

дата 
Подп.Дата

          
          
          
          

 

          
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 


